
#115097# 

Потребитель 

Адрес потребителя 

Абонентский номер 

Заводской Показания 

номер прибора, 

счётчика ГДж 

22185833 20.02.2025 
Количество 

тепловой 
1359,109 

энергии, 

система 1 

Показания приборов 
учёта тепловой энергии 

за период с 20.01 .2025 по 20.02.2025 

БФУ им. Имануила Канта, ФГ АОУ ВПО 

Боткина, 3, Калининград, Учебный корпус №11 
3770 

Предыдущие 
Разность Разно·сть 

, показания, 
показаний, показаний, 

ГДж 
ГДж Гкал 

20.01.2025 

' 

1197,323 161.786 38.642 
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#115096# 

Номер абонента 

Порядковый номер 

Тип теплосчётчика 

Заводской номер 

Номер системы 

Отчёт сформирован 

_Оrуёт за период с 20.01.2025 по 20.02.2025. 

3770 
о , 
TB?:(ASCII) 
22 1·85833 
1 
25.02.2025 · 

в Jегист едомость J рации параметров: 

Дата 
tнар, dQ, dQg, 

dVl,м3 
dV2, dV3, 

dMl,т dМ2, т 
dM3, 

ос ГДж Гкал м3 м3 т 

21 .01.2025 - 5,849 о 146,401 148,557 о 143,095 146,007 о 

22,01.2025 - 5,958 о 147,171 149,364 о 143,805 146,759 о 

23 ,01.2025 - 5,865 о 145,081 147,235 о 141 ,784 144,686 о 

24,01.2025 - 5,523 о 145,619 147,756 о 142,529 145,354 о 
25,01.2025 - 5,45 о 148,658 150,852 о 145,523 148,407 о 

26,01.2025 - 5,433 о 152,839 155,349 о 149,585 152,771 о 

27,01.2025 - 5,336 о 154,587 157,224 . о 151 ,33 154,622 о 

28,01.2025 - 5,29 о 160,565 163,43 . о 157,133 160,652 о 

29.01.2025 - 5,139 о 160,139 163,002 о 156,74 160,289 о 

30.01.2025 - 5,134 о 160,439 163,311 о 156,997 160,507 о 

31.01.2025 - 4,992 о 156,765 159,73 о 153,455 157,034 о 

01,02.2025 - 4,957 о 154,37 157,085 о 151,159 154,485 о 

02.02.2025 - 5,338 о 158,857 161 ,701 о 155,348 158,857 о 

03.02.2025 - 5,601 о 157,69 160,376 о 154,142 157,531 о 

04.02.2025 - 5,417 о 156,906 159,432 о 153,55 156,75 о 

05,02,2025 - 5,446 о 155,217 157,663 о 151 ,892 155,016 о 

06,02.2025 - 5,262 о 156,664 159,342 о 153,381 156,709 о 

07,02.2025 - 5,578 о 154,1 58 156,781 о 150,8 154,121 о 

08.02.2025 - 6,151 о 152,399 154,833 о 148,736 151 ,979 о 

09.02.2025 - 6,433 о 151 ,555 153,915 о 147,747 150,968 о 

10,02.2025 - 6,604 о 149,4 151,78 о 145,566 148,814 о 

11.02.2025 - 5,1 о 161 ,4 163,92 о 158,281 161 ,446 о 

12,02.2025 - 3,988 о 194,804 197,396 о 192,24 195,258 о 

13.02.2025 - 4,858 о 199,235 202,045' о 195,936 199,291 о 

14,02.2025 - 4,464 о 190,333 192,924 о 187,367 190,461 о 

15,02.2025 - 4,675 о 201 ,56 204,428 о 198,383 201 ,783 о 

16.D2.2025 - 5,001 о 201 ,189 204,268 о 197,831 201,484 о 

17.02.2025 - 4,662 о 200,439 203,51 о 197,282 200,872 о 

18,02.2025 - 4,091 о 171 ,029 173,562 . о 168,435 171 ,43 о 

19,02.2025 - 4,425 о 195,443 198,413 о 192,521 195,984 о 

20.02.2025 - 3,765 о 137,651 139,626 о 135,399 137,81 о 

Итого: - 161 ,785 о 5078,563 5158,87 о 4977,972 5078,137 о 

Общее время работы системы 

Период нормальной работы системы 
744 час. 
744 час. 

Показания интеграторов: 

Дата Q, ГДж Vl , м3 

20.01.2025 1197,323 49683,48 
20.02.2025 1359,109 54762,041 

Подпись абонента 

Представитель теплоснабжения 

V2, м3 

49872,583 
55031,454 

V3, 
Мl , т М2, т 

М3 , ТNar, 

м3 т ч 

о 48922,431 49256,041 о 12751 
о 53900,401 54334,179 о 13495 

dТNar, dTtn, tl , t2, 
ч ч ос ос 

24 о 70,9 61 ,1 
24 о 71 ,5 61,6 
24 о 71 ,1 61 ,3 
24 о 68,6 59,3 
24 о 68,3 59,3 
24 о 68,6 59,9 
24 о 68,3 59,9 
24 о 68,8 60,8 
24 о 68,6 60,8 
24 о 68,9 61 ,1 
24 о 68,3 60,6 
24 о 67,7 59,9 
24 о 70,1 61 ,9 
24 о 70,8 62,1 
24 о 68,8 60,4 
24 о 68,9 60,3 
24 о 68,1 59,9 
24 о 69,6 60,7 
24 о 73,3 63,5 
24 о 75,2 64,8 
24 о 76,3 65,4 
24 о 63,8 56,1 
24 о 52,8 47,8 
24 о 60 54,1 
24 о 58,1 52,4 
24 о 58,4 52,8 
24 о 60,1 54,1 
24 о 58,4 52,8 
24 о 57,2 51,4 
24 о 56,8 51,3 
24 о 59,5 52,9 

744 о 66,32 58,4 

Ttn, 
ч 

1 
1 

pl, р2, 

МПа МПа 

0,38 0,36 
0,39 0,37 
0,39 0,37 
0,39 0,37 
0,39 0,37 
0,39 0,37 
0,39 0,37 
0,39 0,37 
0,39 0,37 
0,39 0,37 
0,39 0,37 
0,38 0,37 
0,39 0,37 
0,39 0,37 
0,38 0,37 
0,38 0,37 
0,38 0,37 
0,38 0,37 
0,38 0,37 
0,38 0,37 
0,38 0,37 
0,39 0,37 
0,41 0,38 
0,4 0,38 
0,4 0,37 
0,4 0,37 
0,4 0,37 
0,4 0,37 

0,39 0,37 
0,4 0,37 
0,38 0,36 
0,39 0,37 




