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Потребитель 

Адрес потребителя 

Абонентский номер 

Заводской Показания 

номер прибора, 
счётчика Гкал 

1546082 23 .09.2024 
Количество 

тепловой 
1310,593 

энергии, 

система 1 
Количество 

тепловой 
о 

энергии, 

система 2 

Показания приборов · 
учёта тепловой энергии · 

за период с 23.08.2024 по 23.09.2024 

Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК 

Челнокова 36, г.Калининград 

3370 

Предыдущие 
Разность 

показания, 
показаний, 

Гкал 

23.08.2024 
Гкал 

1283,584 27.009 

о о 
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#94586# Отчёт за период с 23.08.2024 по 23.09.2024. 

. . ~. 

3370 
4463 
ТЭМ-104 
1;546082 

! 1 

1: · . ' 

Номер абонента 
Порядковый номер 

Тип теплосчётчика 

Заводской номер 

Номер системы 

Отчёт сформирован 2-5:09.2024 
в едомость регистрации параметров: 

Дата 
tнар, Q, 

V l, м3 V2, м3 • ' ~3,м3 
ос Гкал 

24.08.2024 - 0,847 68,617 69,117 -454432320 
25.08.2024 - 0,89 71 ,242 71 ,641 , , О 

26.08.2024 - 0,437 31 ,273 31 ,547 о 

27.08.2024 - 0,839 70,648 70,789 -~. о 

28.08.2024 - 0,875 62,398 62,328 .. о 

29.08.2024 - 0,887 63,625 63,562 о 

30.08.2024 - 0,83 56,438 56,453 ;, о 

31 .08.2024 - 0,822 57,438 57,46! ... о 

01 .09.2024 0,901 63,406 63,359 
. . 

о -
02.09.2024 - 0,854 63,367 63,344 о 

03.09.2024 - 0,893 77,367 85,008 о 

04.09.2024 - 0,865 81,32 83,219 о 
05.09.2024 - 0,89 82,797 82,953 о 

06.09.2024 - 0,862 82,273 82,414 о 

07.09.2024 - 0,88 81 ,75 81,828 о 

08.09.2024 - 0,918 87,781 87,781 о 

09.09.2024 . - 0,652 241,445 242,031 о 

10.09.2024 - 0,784 48,633 48,898 о 

11.09.2024 - 0,883 60,922 60,969 о 

12.09.2024 - 0,908 61 ,859 61,82 о 

13.09.2024 - 0,882 63,109 63,188 о 

14.09.2024 - 0,895 70,867 70,984 о 

15.09.2024 - 1,008 80,625 80,727 о 

16.09.2024 - 0,947 81 ,148 81,32 о 

17.09.2024 - 0,964 82,727 82,953 о 

18.09.2024 - 0,901 75,156 75,375 о 

19.09.2024 - 0,904 74,359 74,586 454760000 
20.09.2024 - 0,923 76,031 76,219 -589824 
21 .09.2024 - 0,906 66,359 66,547 -454170176 
22.09.2024 - 1,027 67,086 67,227 о 

23 .09.2024 - 0,932 63,945 64,219 о 

Итого: - 27,006 2316,011 2329,867 -454432320 

Общее время работы системы 

Период нормальной работы системы 
Показания интеграторов: 

Дата Q, Гкал Vl , м3 

23.08.2024 1283,584 104002,383 
23.09.2024 1310,593 106318,398 

Подпись абонента 

Представитель теплоснабжения 

V2, м3 ' 

103962,57 
106292;438 · 

.V3 , м3 

454432320 
о 

Мl,т 

67,148 
69,719 
30,688 
69,242 
61 ,086 
62,281 
55,227 
56,195 
62,016 
61,977 
75,695 
79,57 
81,008 
80,508 
79,977 
85,891 

236,117 
47,602 
59,648 
60,531 
61 ,758 
69,344 
78,883 
79,398 
80,945 
73,555 
72,758 
74,398 
64,945 
65,648 
62,578 

2266,336 

Мl , т 

М2, т 
М3 , 

TRab, 
т 

68,086 о 24 
70,578 о 24 
31,164 о 24 
69,805 о 24 
61,484 о 24 
62,68 о 24 

55,664 о 24 
56,656 о 24 
62,453 о 24 
62,406 о 24 
83,695 о 24 
81,906 о 24 
81 ,625 о 24 
81,102 о 24 
80,523 о 24 
86,391 о 24 

236,984 о 24 
48,266 о 24 
60,156 о 24 
60,969 о 24 
62,297 о 24 
69,938 о 24 
79,516 о 24 
80,078 о 24 
81,68 о 24 

74,242 о 24 
73,461 о 24 
75,07 о 24 
65,609 о 24 
66,32 о 24 

63,336 о 24 
2294,14 о 744 

744 час. 
744 час. 

М2,т 
М3 , 

т 

101550,391 102210,898 о 

103816,727 104505,039 о 

ТNar, 
TekErr, TehErr, 

ч 

24 о о 

24 о о 

24 о о 

24 о о 

24 о о 

24 о о 

24 о о 

24 о о 

24 о о 

24 о о 

24 о о 

24 о о 

24 о о 

24 о о 

24 о о 

24 о о 

24 о о 

24 о о 

24 о о 

24 о о 

24 о о 

24 о о 

24 о о 

24 о о 

24 о о 

24 о о 
24 о о 

24 о о 
24 о о 

24 о о 

24 о о 

744 - -

ТNаг, ч 
Ttn, 
ч 

8267,43 о 

9011 ,43 о 

tl , t2, t3 , 
ос ос ос 

69,3 56,8 о 

69,2 56,5 о 

63,6 50,7 о 

66,6 54,7 о 

68,5 54,2 о 

68,8 54,6 о 

69,5 54,6 о 

69,6 55,1 о 

70 55,5 о 

70,2 56,5 о 

69,6 57,9 о 

69,3 58,6 о 

69,7 58,8 о 

69,4 58,8 о 

69,6 58,7 о 

69,4 58,8 о 

70,4 67,7 о 

69 52,6 о 

68,4 53,7 о 

69,2 54,3 о 

69,4 55,2 о 

69,3 56,5 о 

69,7 57 о 

69,4 57,6 о 

69,4 57,6 о 

69,2 57,1 о 

69,4 57 о 

69,3 57 о 

69,2 55,3 о 

69,2 53,6 о 

69,4 54,6 о 

69,1 56,37 о 

pl , р2, 

МПа МПа 

9,1 5,1 
9,1 5,1 
9,1 5,1 
9,1 5,1 
9,1 5,1 
9,1 5,1 
9,1 5,1 
9,1 5, 1 
9,1 5,1 
9,1 5,1 
9,1 5,1 
9,1 5,1 
9,1 5,1 
9,1 5,1 
9,1 5,1 
9,1 5,1 
9,1 5, 1 
9,1 5, 1 
9,1 5,1 
9,1 5,1 
9,1 5,1 
9,1 5,1 
9,1 5,1 
9,1 5,1 
9,1 5,1 
9,1 5,1 
9,1 5,1 
9,1 5,1 
9,1 5,1 
9,1 5,1 
9,1 5, 1 
9,1 5,1 

р3 , 

МПа 

0,1 
о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

0,1 
0,1 
о 

о 

0,01 
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